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CALCUL de Ik3 max en AVAL d'un

TRANSFORMATEUR BT/BT
03/10/2013
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Ik au 0/10/2013

16 kVA - 230V - 50Hz
Couplage Dyn11

Ucc = 6,5 %
SLT : TN

Pcc = 18,5MVA
R/X=0,4

UPrimaire = 410V
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